
鴨田エコパｰク 放流水質分析結果表(平成25年度)

単位 性能保証値 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

BOD ㎎/ℓ １０    １．２    ０．９    ０．５ ＜０．５ ＜０．５ 　０．７ 　０．７ ＜０．５ 　０．６ 　０．８ 　１．２ 　０．６

COD ㎎/ℓ ２０  １１  １１  １２  　８．８  １２  １１   ７．１   8．0  １０   ７．５   ８．６ １４

浮遊物質 ㎎/ℓ ５ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１

ヘキサン抽出物質 ㎎/ℓ 10 ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１ ＜１

フェノール類 ㎎/ℓ ０．５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５ ＜０．０２５

銅 ㎎/ℓ １ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１    ０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１

亜鉛 ㎎/ℓ ２    ０．４３    ０．１３    ０．２７    ０．１３    ０．１１    ０．０８    ０．０７    ０．０５    ０．０６    ０．５３    ０．８１    ０．４５

溶解性鉄 ㎎/ℓ １０ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ 　 ０．２ ＜０．１

溶解性マンガン ㎎/ℓ １０    １．３    ０．７    ０．７    ０．９    ０．７    ０．４    ０．６    ０．３    ０．６    ０．８    １．９    ０．８

全クロム ㎎/ℓ ２ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４

全窒素 ㎎/ℓ １０     ５．８     ３．１    ２．５    ３．３    ２．７    ２．６    ２．０    １．５    ２．４    ０．９    ２．３    ３．１

全りん ㎎/ℓ １     ０．０４     ０．０３    ０．０３    ０．０３    ０．０５    ０．０４    ０．０４    ０．０４    ０．０２ ＜０．０１ ＜０．０１    ０．０９

色度 ° ３０      １６      １４      １６      １６      １８      １６      １６      １０      １０      　７      　８      １４

※　（アンモニア性窒素×０．４+亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素）
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